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Merkblatt für Bauunternehmen 
Arbeiten im Umfeld von Werkleitungen 
 

Bei Arbeiten im Umfeld von Werkleitungen (Kabel für Strom, Telekom und Leitungen für Gas) müssen fol-
gende Hinweise strikt beachtet werden: 

– Erhebungspflicht beachten: Netze Spreitenbach AG kontaktieren: 056 552 94 80. Dabei genaue Lage 
und Zeitraum der Bauarbeiten angeben. 

– Freilegen von Werkleitungen nur mit Weisung von Netze Spreitenbach AG (Rohrleitungsabstand wird 
von Netze Spreitenbach AG vorgegeben). 

– Sämtliche Beton-Spitzarbeiten frühzeitig anmelden. Abspitzen an elektrischen Leitungen nur in Beglei-
tung von Netze Spreitenbach AG. 

– Leitungen bei allen Grabarbeiten immer gegen Beschädigungen schützen. 
– Handaushub im Umkreis von 30 cm: In der Nähe von Werkleitungen nur Handaushub – auch für Lei-

tungs-Sondierungen und bei Arbeiten mit dem Saugbagger. Nur vorsichtig mit der Schaufel arbeiten, 
keine Spaten oder Hacken verwenden. 

– Gräben verfüllen: In Gräben von Netze Spreitenbach AG nur Rundkornmaterial einfüllen (gebrochene 
Ware beschädigt Leitungen). 

– Fragen zu Werkleitungen ausschliesslich an den zuständigen Projektleiter der Netze Spreitenbach AG 
stellen. 

– Meldepflicht beachten: Neu verlegte Leitungen der Vermessung melden – Telefon 056 552 94 80. 

 

Spezielle Regelungen Strom und Telekom 
– Sämtliche Kabel sind für die Dauer der Arbeiten als «unter Spannung» zu betrachten. 

– Vor Beginn der Arbeiten in der Nähe von Kabeln, Freileitungen, Abspannmasten und Beleuchtungskande-
labern Sicherungsmassnahmen mit Netze Spreitenbach AG absprechen. 

 

Kabelfarben 

Kennzeichnung Bedeutung 

rotgestreift Mittelspannung 

blau- oder gelbgestreift Niederspannung 

grüngestreift Signalkabel 

orange Lichtwellenleiter (LWL) 

ohne erkennbare Farbe als Mittelspannungskabel zu betrachten 

 

– Die Sicherheit an den Kabelleitungen der Netze Spreitenbach AG hat oberste Priorität. Anordnungen und 
Weisungen betreffend Kabelleitungen dürfen nur von anerkannten sachverständigen Personen der Netze 
Spreitenbach AG erteilt werden. 

– Bei jeder Beschädigung von Strom- oder Signalkabeln sind die Arbeiten sofort zu unterbrechen. Die 
Schadenstelle ist zu sichern und der Gefahrenbereich unverzüglich zu verlassen. In jedem Fall – auch bei 
Unsicherheit oder Zweifelsfällen – ist die Netze Spreitenbach AG unverzüglich zu kontaktieren (Tel. 056 
552 94 80). 
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Spezielle Regelungen Telekom 
– Bei Beschädigung von LWL-Kabeln oder Verbindungen nie in die Fasern blicken und die Bestrahlung von 

Augen und Haut durch direkte oder indirekte Streustrahlung vermeiden. Faserende mit nichtbrennbarem 
Material abschirmen bzw. abdecken. 

 

Das Wichtigste auf einen Blick 

 
 

 

Bestätigung – Verbindliche Erklärung der Bauunternehmung 
Wir bestätigen, dass nebst den gesetzlichen Bestimmungen auch die in diesem Merkblatt aufgeführten Vor-
schriften und Planangaben eingehalten werden. 

Firma  

Vorname, Nachname  

 

Ort, Datum:  

 

…………………………………...................... 

 

Ohne diese Bestätigung können keine Tiefbauarbeiten im Auftrag der Netze Spreitenbach AG ausgeführt werden. 

Wichtige Telefonnummern 

Notruf 112   •   Feuerwehr 118   •   Polizei 117   •   Sanität 144 

 ACHTUNG! 

 BESCHÄDIGUNGEN VON LEITUNGEN BEDEUTEN LEBENSGEFAHR! 

 Jede – auch geringfügige – Beschädigung einer Leitung muss sofort zwingend unter
 nachfolgender Nummer gemeldet werden! 

 056 552 94 80 
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